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Abstract 
 
This research aims to see the level of feasibility of the existing grounding system in the 
Dean's Building, Faculty of Engineering, Padang State University. The quality of the 
grounding can be seen from the measurement results using an Earth Tester. This is intended 
to see how the grounding system is installed in the dean building. After that, a feasibility 
study will also be carried out on the value of grounding installed in all engineering faculty 
dean buildings. A good grounding value should be between 0 and 5 Ω. In this study, the 
grounding value was measured using the HIOKI FT6031 Earth Tester measuring instrument 
with a three-point measurement method. This measurement is used to see whether the 
grounding system installed in the engineering faculty dean building complies with PUIL or 
not. The results of the research carried out can show that based on ground resistance 
measurements carried out directly in the Dean's Building, Faculty of Engineering, Padang 
State University, the measured values do not meet the PUIL 2011 requirements for network 
systems. Apart from that, there is also a difference in the voltage value between the 
grounding value on the panel box and the voltage value on the first to fourth floors of the 
engineering faculty dean's building which is caused by a poor installation system. 
 
Keywords: Measurements; Eligibility; Grounding System. 
 

1. Introduction  
 
Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri padang ialah salah satu gedung yang 
menjadi pusat aktivitas mahasiswa di Universitas Negeri Padang, sehingga sistem 
pentanahan sangat diperlukan untuk menjadi pengaman bagi manusia yang terdapat di 
sekeliling Gedung tersebut dari lonjakan  arus  listrik [1].  Lonjakan  arus  listrik  terjadi  
akibat  sambaran  petir  atau  hubung  singkat  arus listrik [2].  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pengembangan 
Teknologi informasi dan Komunikasi (UPT-PTIK UNP) yang kini sudah berubah nama 
menjadi LDTI (Layanan Data Teknologi Informasi) sudah terjadi beberapa kali sambaran 
petir di puskom UNP sehingga mengakibatkan sebagian besar computer di UPT-PTIK 
kehilangan data – data penting [3]. Bila diurut, kejadian pertama terjadi pada puskom UNP 
sekitar tahun 1997 dimana sebagian besar komputer kehilangan data penting, kejadian 
tersebut disebabkan karena pentanahan yang kurang baik, setelah diperbaiki sampai saat 
sekarang ini Puskom tidak mengalami masalah lagi [4]. Berdasarkan informasi UPT-PTIK 
UNP pada bulan November tahun 2000, petir juga pernah menyambar gedung 
perpustakaan Universitas Negeri Padang (UNP) dengan tinggi gedung 25,5 meter, 
mengakibatkan kerusakan pada komputer yang terdapat dalam bangunan serta terjadi 
pemadaman listrik disekitar gedung. Peristiwa terakhir yakni pada tanggal 2 Maret 2021 
sekitar jam 14.00 WIB terjadi hujan lebat disertai petir dengan intensitas yang cukup tinggi 
pada daerah UNP lebih tepatnya di Gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Rumah 
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Rektor , Gedung Pasca Sarjana Fakultas Teknik, Gedung Bisnis Center,serta Kampus UNP 
Limau Manis dan Gadut. Karena sistem grounding yang kurang layak serta belum adanya 
pemasangan sistem grounding salah satunya perangkat elektronik di gedung Fakultas Ilmu 
Keolahragaan  UNP mengalami kerusakan oleh sambaran petir. 
Mengingat banyak kerusakan yang terjadi akibat tidak adanya sistem pentanahan sangat 
merugikan dari segi ekonomi ataupun efektifitas Universitas Negeri Padang pada gedung 
lama sebelumnya, maka perlu pengecekan dan analisa pada sistem pentanahan yang 
tergolong baru seperti Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang [5].  
Pada bulan April 2021 telah dilakukan pengukuran tahanan di Fakultas Teknik yang tepat 
berada di sebelah selatan Gedung Dekanat Universitas Negeri Padang didapatkan hasil rata-
rata nilai tahananan dengan nilai besar dari 1 Ω . Berdasarkan hal ini, gedung yang telah 
dilengkapi dengan sistem pentanahan dikhawatirkan belum mampu mengantisipasi 
lonjakan arus yang terjadi [6]. 
Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengecekan dan penelitian secara 
berkala untuk melihat apakah sistem pentanahan yang terpasang pada Gedung Dekanat 
Universitas Negeri Padang sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. 
 

2. Material and methods 
 
Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif, dan jenis penelitiannya berupa metode 
survei serta eksperimen. Dimana peneliti melakukan analisis kelayakan pada pentanahan 
dengan mengumpulkan data hasil pengukuran dilapangan [7]. Penelitian dilakukan di 
gedung dekanat fakultas tenik universitas negeri padang pada tanggal 15 Maret -09 April 
2023. 
Gedung ini adalah gedung yang baru saja selesai dibangun  pada awal tahun 2023 dengan 
total  4 lantai. Terdapat 4 buah lift yang berada pada posisi kiri dan kanan gedung. Selain 
itu, pada gedung ini juga terdapat beberapa ruang praktek perkuliahan yang dilengkapi 
beberapa perlengkapan listrik yang memerlukan kualitas daya listrik yang baik [8]. 
 

 
Figure 1: Gedung dekanat fakultas teknik. 

 
 
2.1 Alat dan bahan penelitian 
 

Table 1: Alat dan bahan  
 

Nama alat /bahan Jumlah Satuan 
Earth Tester 1 Unit 
Elektroda bantu 2 Unit 
Kabel pengukuran (merah) 20 Meter 
Kabel pengukuran (kuning) 20 Meter 
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Kabel pengukuran (hitam) 9 Meter 
Palu 1 Unit 
Meteran 1 Unit 
Tang Multifungsi 1 Unit 
Obeng + 1 Unit 
Obeng - 1 Unit 

 
 

2.2 Alur Penelitian 
 

Mulai

Menentukan Lokasi Pengukuran Sistem 

Pentanahan Sekitar Gedung Dekanat

Melakukan Pengukuran 

Di Tiga Titik Berbeda

Pengambilan Data

Selesai

Menentukan Lokasi Pengukuran Sistem 

Pentanahan di Gedung Dekanat

Melakukan Pengukuran Nilai 

Pentanahan Pada Stop Kontak

Analisa dan Kesimpulan

Pengambilan Data

 
Figure 2: Alur penelitian. 

 
Sementara itu, pengambilan data menggunakan dua metode yang saling terkait. Kedua 
metode tersebut adalah sebagai berikut :  
 
 
1. Penelitian Lapangan  
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Metode yang digunakan penulis dengan melakukan pengukuran nilai resistansi tanah ialahh 
metode tiga titik. Dengan 3 buah batang pentanahan dimana batang 1 yang diambil dari 
kabel BC yang ada pada panel yang nilai resistansinya hendak  diukur dan batang 2 dan 3 
sebagai batang elektroda bantu [9]. Metode pengambilan data yang digunakan penulis pada 
penelitian adalah metode obeservasi, metode dokumentasi, serta metode pengukuran 3 
titik. 
2. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature dengan cara 
mengkaji, meneliti, menelaah literature berupa buku-buku (text book), journal, dan 
penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan teoritis. 
 
Tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan 
data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang praktis 
dibaca dan diinterpretasikan [10]. Saat data sudah terkumpul, kemudian data dapat 
dianalisis dengan menggunakan teknik pengelolaan data. Analisis data yang digunakan  
dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam 
identifikasi masalah [11]. Hasil analisis nantinya akan tersaji dalam bentuk angka-angka 
yang kemudian dijelaskan serta diinterpretasikan dalam suatu uraian. Metode analisis data 
yang dipergunakan adalah metode analisis statistik dengan melakukan perhitungan sesuai 
kriteria penilaian standart PUIL 2011 [12].  
Data yang sudah diperolah dilakukan pengamatan serta perhitungan atas nilai rata-rata 
atau nilai yang sering muncul pada sistem pentanahan Gedung Dekanat Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Padang [13]. 
 
 Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan sesuai dengan standart PUIL 2011 
sebagai berikut : 

      (1) 
 
 

3. Results and discussion  
 

3.1 Hasil pengukuran tahanan pentanahan gedung dekanat 
 
Pengukuran pada Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang kali ini 
terdapat tiga titik elektroda bantu satu yang berjarak 5-11,2 Meter [14]. Percobaan 
pengukuran dilakukan sebanyak 7 kali dengan posisi elektroda yang memungkinkan. Selain 
itu, panjang kabel earth yang terbatas juga menjadi kendala untuk melakukan variasi 
pengukuran yang lebih banyak lagi. 
 

LIFT
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BALKON

LIFT

PANEL BOX
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Kabel Jumper Grounding

 
Figure 3: Posisi titik ukur sistem grounding fakultas teknik. 
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Keterangan :  
 

= Elektroda Utama 

  
 

= Elektroda Bantu 1 

  
 

= Elektroda Bantu 2 

 
Dibawah ini merupakan hasil pengukuran tahanan pentanahan pada gedung baru fakultas 
teknik dengan jenis tanah ladang atau atanah liat dengan standar tahanan 100 ohm.  

 
Table 2: Hasil pengukuran tahanan pentanahan gedung baru fakultas teknik 

 

No Percobaan Kedalaman 
Jarak Antar Elektorda  Comparasi Tahanan (ohm) 
Utama - 

Pembantu 
Pembantu - 
Pembantu 

Earth 
Tester 3 Pole 2 Pole 

1 1.1 2m 5m 5m 1 1,78  820  

  1.2 2m 5m 5m 1 1,56  1369  

2 2.1 2m 10 m 10,3 m 1 1,60  1525  

  2.2 2m 10 m 11,2 m 1 1,60  594  

3 3.1 2m 10 m 10 m 1 1,47  1761  

  3.2 2m 10 m 10 m 1 1,51  1166  

  3.3 2m 10 m 10 m 1 1,50  >2000  

 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan adalah dari 7 kali percobaan dengan kedalaman 2 meter 
didapatkan nilai tahanan rata rata 1,57 ohm. hal ini mengartikan bahwa nilai tahanan 
pentanahan atau sistem grounding fakultas teknik sudah bagus, karena sudah berada pada 
range kurang dari 3 ohm. 
 
 
3.2 Analisa perhitungan tahanan pentanahan gedung dekanat 
 
Berdasarkan hasil pengukuran  pada gedung dekanat fakultas teknik yang dilakukan 7 kali 
percobaan pengukuran didapatkan nilai rata rata tahanan pentananhan sebesar 1,57 ohm. 
Pada pengukuran pentanahan yang dilakukan secara langsung ini belum mendapatan nilai 
tahanan yang sesuai standar PUIL yaitu ≤ 1 Ω [15]. Karena belum diketahui nilai tahanan 
jenis tanah pada area sekitar gedung dekanat maka dilakukan analisis  perhitungan 
menggunakan rumus berdasarkan nilai tahanan tanah yang terukur untuk mengetahui nilai 
tahanan jenis tanahnya menggunakan rumus tahanan pentanahan untuk batang tunggal 
[16]. Dengan menggunakan rumus 1, maka nilai resistansi atau tahanan jenis tanah dapat 
dihitung. 
 
Dari hasil perhitungan dan pengukuran didapatkan nilai : 
R = 1,57Ω 
L = 2m 

= 0,008m 
ρ = 3,3 Ωm 
 
Berdasarkan hasil perhitungan, pada kedalaman elektroda 2 meter, didapatkan nilai 
tahanan jenis tanah ρ = 3,3 Ωm. Maka untuk memperkecil nilai tahanan jenis tanah ialah 
dengan menambah kedalaman elektroda [17]. Berikut ini estimasi berdasarkan hasil nilai 
pengukuran tahanan jenis tanah pada kedalaman 10, 15, dan 20 meter.  
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Dari nilai perhitungan, maka didapatkan rentang nilai tahanan jenis tanah berdasarkan 
kedalaman atau panjang elektroda. Berikut tabel perbandingannya. 
 

Table 3: Tabel perbandingan nilai R dan L 
 

Panjang elektroda (Meter) Tahanan jenis tanah (Ohm-Meter) 
2 1,57 
5 0,71 
10 0,39 
15 0,27 
20 0,21 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tahanan jenis tanah yang baik dengan 
nilai kecil dari 1 ohm adalah pada panjang elektroda besar dari 5 meter. Semakin panjang 
elektroda yang digunakan, maka nilai taaan jenis tanah akan semakin baik. 
 
 
4. Conclusion  
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pengukuran secara langsung ataupun dengan 
melakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran tahanan 
pentanahan yang dilakukan secara langsung di Gedung Dekanat Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Padang nilai yang terukur belum memenuhi persyaratan PUIL 2011 
untuk sistem jaringan. Berdasarkan pengukuran tegangan yang dilakukan terlihat bahwa 
terdapat selisih nilai tegangan antara nilai pentanahan pada box panel dengan nilai 
tegangan pada gedung dekanat fakultas teknik lantai satu sampai empat yang disebabkan 
oleh sistem instalasi yang kurang baik. Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan 
tahanan jenis tanah sangat mempengaruhi besarnya nilai pentanahan. Besarnya tahanan 
jenis tanah dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan kedalaman penanaman batang 
elektroda. Dimana semakin dalam elektroda batang ditanam maka semakin kecil pula nilai 
tahanan pentanahannya. 
 
Nomenclature 
 
R = Tahanan pentanahan untuk batang tunggal (ohm)  
ρ  = Tahanan jenis tanah (ohm-meter)  
L  = Panjang elektroda (meter)  

= Jari-jari Elektroda (meter ) 
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